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ARCH規格の概要

天井放射冷暖房パネル性能試験規格書
ARCH 2017 CHTRS 
(CHTRS：Cooling and Heating –Testing and Rating Standard)
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天井放射パネルの定義
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天井放射冷暖房パネル性能試験規格書
ARCH 2017 CHTRS 
(CHTRS：Cooling and Heating –Testing and Rating Standard)

水式天井放射パネルの測定規格として2017年に制定
(参考規格：EN 14240及びEN 14037-1～3)

2017年エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版）に天井放射冷
暖房パネルと「ARCH 2017 CHTRSに基づき試験された定格能力を入
力する」と記載された。

2022年Ver1.2にて主に試験室寸法についての追記や誤記訂正を行った。
2023年Ver1.3にて試験室の維持管理に関する追記を行う。



The  Association  of  Radiant  Cooling  and  Heating systems  of  Japan（ARCH）
放射・輻射 冷暖房協議会
一般社団法人

設計ガイドの概要

セミナーのアンケートでは放射輻射冷暖房システムの設計要領が要
望上位を占めており、同システムの普及に寄与するものとして設計
の手引き（ガイド）を作成し公開
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